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1. Bezpecnostniinformace

1.1. Piktogramy a symboly

1.1.1. V této dokumentaci

Lo BPPOC

1.1.2. Na zaFizeni

> @

1.2. Signalnislova

NEBEZPECi

VYSTRAHA

POZOR

UPOZORNENI

Vseobecné upozornéni

Dodrzujte ndvod k instalaci a obsluze

Vseobecné vystrazné symboly (nebezpeci, vystraha, pozor)

V3eobecné vystrazné symboly (nebezpeci, vystraha, pozor) pro sitové napéti
a Casti zafizent, které vedou sitové napéti

Obalovy materiél je recyklovatelny a musi se zlikvidovat v souladu se smérnicemi a predpisy cilové zemé.

Vseobecné upozornéni

Vseobecné vystrazné symboly (nebezpeci, vystraha, pozor)

Bezprostiedné hrozici nebezpedi
Pfi nerespektovani jsou nasledkem vaznd poranéni nebo smrt

MozZné nebezpeci
Pfi nerespektovani mohou byt ndsledkem vdzna poranéni nebo smrt

Bezprostiedné hrozici nebezpeci
Pfi nerespektovani mohou byt nasledkem poranéni osob nebo vécné Skody

Dalsi upozornéni, informace, rady
PFi nerespektovani: Skody v provozu a pfi tidrzbé.
Zadné nebezpeci pro osoby.

METPOINT® SF53
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1.3. Bezpecnostni pokyny

NEBEZPECi! Vypousténi stlaceného plynu

Prostfednictvim kontaktu s unikajicim stlacenym plynem nebo nezajisténymi c¢astmi zafizeni vznikd
nebezpeci vazného poranéni nebo smrti.

« Montdz, instalaci a opravy provadéjte pouze v beztlakovém stavu. Tyto prace smi provadét pouze
opravnény a kvalifikovany personal™.

« PouZzivejte pouze tlakuvzdorny instala¢ni material a vhodné nastroje v bezvadném stavu.

« Pred zavedenim tlaku zkontrolujte a popf. opravte vSechny ¢asti zafizeni. Ventily otevirejte pomalu,
aby se v provoznim rezimu zabranilo tlakovym raztim.

« Zabrante, aby osoby nebo véci mohly byt zasazeny kondenzatem nebo tinikem stlaceného vzduchu.

« Zabrafte pFenosu vibraci, chvéni a ndraziim na ¢asti zafizeni.

NEBEZPECi Sitové napéti

Pri kontaktu s neodizolovanymi komponentami, jimiz prochazi sitové napéti, hrozi nebezpeci zésahu
elektrickym proudem s nasledkem poranéni a smrti.

« Pfielektrické instalaci dodrZujte vSechny platné predpisy (napf. VDE 0100 / IEC 60364).

» Veskerou instalaci a udrzbu provadéjte pouze ve stavu bez napéti.

» Préce na elektroinstalaci smi provadét pouze opravnény a kvalifikovany personal®.

« Bezpodminecné dodrzujte pripustné provozni napéti, které je uvedeno na typovém stitku.

 Prielektrické instalaci pouzivejte pouze komponenty, které maji aktudlnf certifikaci a oznaceni CE.

« Pronapajeni musi byt v blizkosti pripraveno bezpecné pristupné oddélovaci zafizeni (napf. sitova
zastrcka nebo spinac), které oddéluje viechny vodice pod proudem.

VYSTRAHA Provoz mimo mezni hodnoty

V disledku nedosazent, resp. prekroceni meznich hodnot vznika nebezpedi pro ¢lovéka a material, mdze
dojit k porucham funkénosti zafizeni a provoznim porucham a ke zkresleni vysledkd méreni.

e Produkt pouZivejte v souladu s uréenym tcelem a pouze v rdmci pfipustnych meznich hodnot
uvedenych na typovém Stitku a v technickych tdajich.

« Od tlaku 10 bar a vice pouzivejte vysokotlakou pojistku pro bezpe¢nou montdz a demontéz.

e Produkt neni urcen pro pouziti s hoflavymi plyny.

« Dodrzujte pfesné provozni doby a intervaly udrzby.

« Dodrzujte presné skladovaci a prepravni podminky.

e Zamezte vzniku kondenzace na senzorovych elementech nebo vzniku kapek vody v méficim vzduchu.

1Odborny personal

Odborny persondl je na zékladé svého odborného vzdélani, znalosti méfici, fidici a regulacni techniky a techniky stlaceného
vzduchu, a také na zékladé zkuSenosti a znalosti pfedpisd, platnych norem a smérnic platnych v dané zemi schopen provédét
popsané prace a samostatné rozpoznat mozna nebezpedi. Zvlastni podminky pouziti vyzaduji dalsi znalosti, napf. o agresivnich
médiich.

METPOINT® SF53 5
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1.4. Preprava askladovani

| pres veskerou péci nelze vyloucit, ze béhem prepravy dojde ke vzniku $kod. Z tohoto dlivodu se musi produkt po prepravé a
odstranéni obalového materidlu zkontrolovat, zda béhem prepravy nevznikly skody. Kazdé poskozeni se musi okamzité oznamit
dopravci, spole¢nosti BEKO TECHNOLOGIES GmbH nebo jejimu zéstupci.

POZOR

Poskozeni béhem prepravy a skladovani

Nespravnou prepravou, skladovanim nebo pouzitim Spatnych zvedacich zafizeni mlze dojit k poskozeni
zafizeni.

« Zafizeni smi prepravovat a ukladat pouze opravnény a vyskoleny personal.
« V pfipadé poskozeni zafizeni neuvddéjte do provozu.

« DodrZujte pfipustnou skladovaci a prepravni teplotu (viz Technické udaje).
e Zafizeni nevystavujte trvale pfimému slune¢nimu nebo tepelnému zéreni.

Produkt musi byt skladovén v pavodnim baleni

a na uzavieném, suchém a nezamrzajicim misté.
Okolni podminky pfitom nesmi byt mimo rozmezi
‘ hodnot uvedenych na typovém stitku.

| v zabaleném stavu musi byt produkt chranén pred

Produkt se musi v misté uskladnéni zajistit proti
padu a musi se chrénit pred prevracenim a ottesy.

Tﬁ‘ﬁ \ vnéjsimi povétrnostnimi vlivy.

UPOZORNENI

Recyklace obalového materidlu

e Obalje z recyklovatelného materidlu. Materidl je nutno zlikvidovat v souladu se smérnicemi a
predpisy cilové zemé.

METPOINT® SF53
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1.5. Pouziti v souladu s uréenym ticelem

Zaznamové zatizeni METPOINT® FLM je tepelny hmotnostni pratokomeér, ktery slouzi k méfeni objemového proudu, spotfeby a

rychlosti pritoku. Standardni nastaveni objemového proudu je v m?/h, spotfeby v m* a rychlosti v m/s.

e METPOINT® FLM se pouZiva pfevazné v soustavéch stlaceného vzduchu, na pfani zékaznika ale miize BEKO TECHNOLOGIES
GmbH naprogramovat senzor na dal3i plyny: Dusik

»  Produkt nenf uréen pro pouziti v mistech ohrozenych vybuchem ani v oblastech s agresivni atmosférou.

« Nevystavujte zafizeni pfimému slune¢nimu zafenf ani zdrojdm tepla.

METPOINT® FLM se smi pouZivat pouze v souladu s uréenym tcelem a v mezich specifikaci uvedenych v technickych ddajich.
Jiné neZ uvedené |atky nebo smési plyn/para jsou nepfipustné. Jiné, nad takovy ramec pfesahujici pouZiti se povaZuje za pouZziti v
rozporu s urenim a miZze ohroZovat bezpe¢nost osob a okolniho prostredi.

1.6. Pravniruceni a ruceni za vady materialu

Jakékoli ndroky plynouci ze zéruky zaniknou, paklize bude zafizeni METPOINT® FLM provozovédno v rozporu s ur¢enym tcelem
nebo mimo specifikace uvedené v technickych udajich; jde predevsim o tyto okolnosti:

» Technicky nespravnd instalace, nespravné uvedeni do provozu, nespravna udrzba nebo nespravna obsluha
» Pouzivani poskozenych komponent

» Nedodrzeni pracovnich krokl v tomto ndvodu nebo nedodrzeni bezpecnostné-technickych informaci

e Provadéni zasah( do konstrukce nebo Uprav zafizeni

» NedodrZeni intervald udrzby

« Pouzivéanijinych neZ originalnich nebo schvélenych nahradnich dild pfi opravéch a tdrzbé

METPOINT® SF53 7
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2. Produktové informace

2.1. Rozsah dodavky

Nésledujici tabulka uvadi rozsah dodavky zafizeni METPOINT® FLM.

Oznaceni Vyobrazeni

Kalibraéni certifikat

Pripojovaci kabel (pétizilovy)

Pomfcka pro vyrovnani

2.2. Typovy stitek

Na krytu se nachazi typovy stitek. Na ném jsou uvedena viechna dulezita data zafizeni METPOINT® FLM, Na pozadani je musite

sdélit vyrobci, popft. dodavateli.

>
5 METPOINT FLM SF53 C
£ S/N: 12579143 0...90 m*h
8 P/N: 4036460 4 .20 mA
c % Gas: Air length: 400 mm
3 Supply: 18..36V DC Pmax: 16 bar
§ BEKO www.beko-technologies.com
~ /
Oznaceni Popis

METPOINT® FLM SF53

Typové oznaceni

S/N: 12579143

Sériové ¢islo

P/N: 4036460

Cislo vyrobku

Plyn: Air Méfici médium

Supply: 18...36 VDC Udaje o napéjeni

0...90m*/h Min./max. Rozsah méfeni
4..20mA Min./max. Data analogového vystupu
délka: 400 mm Délka trubky sondy

Pmax: 16 bar Max. pfipustny provozni tlak

UPOZORNENI

Zachazeni s typovym Stitkem

N

Typovy stitek nikdy neposkodte, neodstranujte a udrzujte jej stale v Citelném stavu.
Dal3i informace o pouzitych symbolech viz ,,Piktogramy a symboly* na strané 4.

METPOINT® SF53
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Néavod k instalaci a obsluze

2.3. Prehled a popis vyrobku

2.3.1. Identifikace podle oznaceni vyrobku

FLM SF

53

D L220

\

\

\

\

\/

»
>

Délka senzoru (L)
Varianta s displejem

Rozhrani: RS485

Provozni tlak: 50 bar
SensorFlow (oznaceni modelu)

FlowMeasurement (oznaceni vyrobku)

METPOINT® SF53



Navod k instalaci a obsluze Ccz

2.3.2. Popis vyrobku

Tepelny hmotnostni pritokomér METPOINT® FLM méfi aktudlni objemovy proud a poskytuje tak databdzi pro inteligentni
energeticky management. Detekuji se potencialy Uspor, pfipadnd pretizeni nebo chybné funkce a zafizenf Ize optimélnim
zplsobem dimenzovat. Pfifazeni podiltl jednotlivych vyrobnich jednotek na spotiebé poskytuje zéklad pro rozhodovani zalozené
na faktech. Soucasné se zobrazuje, kolik stla¢eného vzduchu se v systému ztraci v disledku tnikd. Méreni zaznamovym zafizenim
METPOINT® FLM poskytuje viechna nezbytna data pro optimélni vzdjemné sladéni komponent a hospodarné dimenzovéni
zafizeni. Do jeho vybavy patfi rozhrani Modbus RTU(RS485), proudovy vystup 4 ... 20 mA a rovnéz galvanicky izolovany impulzn{
vystup a voliteIné rozhrani MBus.

2.3.3. Zakladni princip funkce

Dvé teplotni ¢idla jsou uspofadana za sebou ve sméru proudéni. Prvni teplotni ¢idlo méfi aktudlIni procesni teplotu, druhé se
elektricky zahtivd, pfesné o 40 kelvinl vic nez prvni ¢idlo. Pfi zvySeném objemovém pritoku nebo vy$sim hmotovém proudu se
teplotni senzory ochlazuji, naproti tomu elektrické topeni druhého ¢idla pracuje.

Elektrickd energie nutnd pro zachovani teplotniho rozdilu je pfimo imérna hmotovému proudu. Pokud tedy hmotovy proud
stoupd, stoupa rovnéz topny vykon, jenZ je pak pfepocten na odpovidajici namérené hodnoty. Na zakladé téchto hodnot a také
vnitfniho prdméru trubky vypocte METPOINT® FLM presné hmotovy proud.

10 METPOINT® SF53
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Ccz

2.4. Ovladaci a zobrazovaci prvky

2.4.1. Variantasdisplejem

METPOINT® FLM

FLOW MEASURING

Pfipojna vidlice A

Pfipojna vidlice B

W

Hi:1.00 SW:1.00

(&) «)

UPOZORNENI Dalsi informace

y

Dalsi informace o obsluze viz kapitola ,Provoz a konfigurace* na strané 27.

2.4.2. Variantas LED

METPOINT® FLM

-

0
) o
“rgppt

Na horni strané sk¥iné zafizeni METPOINT® FLM se nachézi kontrolka LED k zobrazeni okamzZiku kalibrace. Po uplynuti 15 mésic(
se blikanim signalizuje potfeba provedeni rekalibrace. Blikani kontrolky LED nemd vliv na namérené hodnoty. Méfici signal se

vyddva i nadale.
Casovy interval Ize ve vyrobnim zavodé na prani zékaznika upravit.

METPOINT® SF53 11
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2.4.3. Smér proudéni

Smér proudéni je zobrazen Sipkami (1) na sk¥ini a rovnéZ na trubce sondy zafizeni METPOINT® FLM.

> > > >

UPOZORNENI

Dalsi informace

Sk¥in je mozné v pfipadé potreby (napf. pfi zméné sméru proudéni) natocit. Dal$i informace viz kapitola
,Natoceni skfiné“ na strané 18.

12
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Néavod k instalaci a obsluze

2.5. Rozméry

Rozméry

‘ Varianta s displejem ‘ Varianta s LED
A G%" (1ISO 228/1)
B (mm) 415 (standard) 418,5 (standard)
C (mm) 80
D (mm) @ 11,7
E (mm) 220 (standard), volitelné: 400
F (mm) 94
G (mm) 102 105,5

>

METPOINT® SF53
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Navod k instalaci a obsluze Ccz

2.6. Technické udaje

Technické udaje

Max. provozni pretlak 16 bar, volitelnd moznost 50 bar

Princip méfeni Kalorimetrické méreni

Provozni teplota Trubka senzoru a Sroubeni: -30 ... +140 °C
Skfin: -30 ... +80 °C

Méfené veli¢iny m3/h (tovarni nastaveni)

Diky verzi displeje Ize naprogramovat dal3i jednotky:
m3/min, [/min, |/s, ft/min, cfm, m/s, kg/min, kg/s

Senzor Pt45, Pt1000
Mé&Fici médium Stlaceny vzduch, dusik

Vihkost vzduchu méficiho max. 90 % rF (bez vodnich kapek)

média
Privod napéti 18...36 VDC
Ptikon max. 5 W
DigitdIni vystup RS485 (Modbus RTU)
Analogovy vystup 4 ...20 mA (max. zatéz < 500 Q)
Impulzni vystup Beznapétovy spinaci kontakt

Pasivni: max. 48 V DC, 150 mA

1impulz nam?nebo nal
Hodnota nastavitelna pomoci ovladacich tlacitek na displeji
Pfesnost + 1,5 % z namérené hodnoty
+ 0,3 % z koncové hodnoty

Zobrazeni Displej: TFT 1,8“ (rozliseni: 220 x 167) nebo servisni LED
Sroubovaci zavit GY% (ISO 228/1)
Materidl Trubka senzoru a Sroubeni: Uslechtild ocel 1.4301

Skiin: Hlinik s praskovym povlakovanim
Pfiruba 1.4404 (DIN EN 1092-1)

14 METPOINT® SF53



(o4 Néavod k instalaci a obsluze

2.7. Rozsahy méreni

Snimac objemového pritoku METPOINT® FLM pracuje az do max. rychlosti proudéni 185,0 m/s a je pfednastaven na vnitini
pramér trubky 53,1 mm. To odpovida pfi analogovém vystupu 4... 20 mA:

] r:"eérrt?c\)/::é @ vnitini Objemovy pritok
Vzduch **
1/4" 6,0 9,4 8,7 8,7 185,0
10,0 29,8 27,4 27,4 185,0
15,0 77,7 71,4 71,4 185,0
1/2" 16,1 91,0 83,7 83,7 185,0
3/4" 21,7 177,8 163,5 163,5 185,0
1 25,0 2439 2243 2243 185,0
26,0 265,2 2439 2439 185,0
27,3 294,7 271,0 271,0 185,0
28,5 3233 297,3 297,3 185,0
30,0 361,1 332,0 332,0 185,0
11/4" 32,8 436,7 401,6 401,6 185,0
36,0 5315 488,7 488,7 185,0
36,3 541,1 497,6 497,6 185,0
11/2" 39,3 639,8 588,4 588,4 185,0
40,0 663,7 610,3 610,3 185,0
41,9 728,4 669,8 669,8 185,0
43,1 777,3 714,8 714,8 185,0
45,8 882,2 811,2 811,2 185,0
2¢ 50,0 1059,2 974,1 974,1 185,0
51,2 11121 1022,6 1022,6 185,0
53,1 1197,6 1101,3 1101,3 185,0
54,5 1263,1 1161,6 1161,6 185,0
57,5 1491,6 1371,7 1371,7 185,0
60,0 15441 1420,0 1420,0 185,0
64,2 17743 1631,7 1631,7 185,0
21/2" 65,0 1821,0 1674,6 1674,6 185,0
70,3 2137,9 1966,0 1966,0 185,0
71,1 2186,8 2011,0 2011,0 185,0
76,1 2511,2 2309,3 2309,3 185,0

* S ohledem na DIN 1945 /1SO 1217 (20 °C, 1 000 mbar) a stlaceny vzduch.
** Nastaveni na DIN 1343: 0°C, 1013,25 mbar

METPOINT® SF53 15
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J?veé:(l):sl:a Objemovy priitok

Vzduch * Vzduch **
3¢ 80,0 27819 2558,2 2558,2 185,0
82,5 2958,5 2720,6 2720,6 185,0
84,9 3133,1 2881,2 2881,2 185,0
90,0 3525,1 3241,7 32417 185,0
4« 100,0 4357,2 4006,9 4006,9 185,0
107,1 5003,9 4601,5 4601,5 185,0
110,0 5278,6 4854,1 4854,1 185,0
5¢ 125,0 6824,5 6275,7 6275,7 185,0
133,7 7807,5 7179,7 7179,7 185,0
6“ 150,0 9839,0 9047,9 9047,9 185,0
159,3 11096,9 10204,6 10204,6 185,0
182,5 14581,9 134094 13409,4 185,0
190,0 15805,1 145342 14534,2 185,0
8 200,0 17533,5 16123,6 16123,6 185,0
206,5 18691,7 17188,7 17188,7 185,0
10“ 250,0 27428,8 252232 25223,2 185,0
260,4 29793,8 27398,1 27398,1 185,0
12¢ 300,0 39544,5 36364,7 36364,7 185,0
309,7 42143,0 387543 387543 185,0
339,6 50673,3 46598,7 46598,7 185,0
388,8 70301,3 64648,4 64648,4 185,0
500,0 109845,8 101013,2 101013,2 185,0
600,0 158177,9 145459,0 145459,0 185,0
700,0 215297,7 197985,8 197985,8 185,0
800,0 281205,2 258593,7 258593,7 185,0
900,0 355900,4 327282,7 327282,7 185,0
1000,0 439383,1 404052,7 404052,7 185,0

* S ohledem na DIN 1945 / 1SO 1217 (20 °C, 1 000 mbar) a stlaceny vzduch.
** Nastaveni na DIN 1343: 0°C, 1013,25 mbar
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Néavod k instalaci a obsluze

3. Montaz

3.1. Vystrazna upozornéni

NEBEZPECi!

Vypousténi stlaceného plynu

Prostfednictvim kontaktu s unikajicim stlacenym plynem nebo nezajisténymi ¢astmi zafizeni vznikd
nebezpeci vazného poranéni nebo smrti.

*  Montaz a opravy se musi provddét pouze v beztlakovém stavu. Tyto prace smi provadét pouze
opravnény a kvalifikovany personal, jak popséano v kapitole ,Bezpe¢nostni pokyny* na strané 5.

e Od tlaku 10 bar a vice pouZivejte vysokotlakou pojistku pro bezpe¢nou montaz a demontaz.

» Upinaci pouzdro utdhnéte utahovacim momentem 20-30 Nm (vel. klice 27).

« PouZivejte pouze tlakuvzdorny instala¢ni materidl a vhodné néstroje v bezchybném stavu.

« Pred zavedenim tlaku zkontrolujte a popf. opravte vSechny ¢asti zafizeni. Ventily otevirejte pomalu,
aby se v provoznim rezimu zabrdnilo tlakovym razdm.

3.1.1. Pozadavky na potrubni vedeni

» Spravné dimenzovand tésnéni

e Pfiruba a tésnénf spravné vyrovnané ve vodorovné poloze

» Na mistech spoji by se mélo zabranit odskoceni priméru v potrubnim vedenti, ale nemélo by pfekrocit 1 mm. Dal3i informace
viz norma ISO 14511.

o Cisté, nezneliténé trubky po montazi.

3.1.2. Pozadavky na tsek vpusti/vypusti

NiZe uvedend tabulka ukazuje potfebné tseky vpusti v zavislosti na stavajicim sméru proudéni.

Tabulka dodate¢né poZadovanych tsekil vpusti

Piekazka proudéni pred méf¥ici trasou Minimalni délka tseku vpusti (L1) Minimalni délka useku vypusti (L-L1)

nepatrné zakfiveni
(oblouk < 90°)

Zuzeni

(trubka se smérem k méfici trase zuzuje)

Rozsiteni

(trubka se smérem k méfici trase rozsifuje)

90° oblouk
nebo T-kus

2 oblouky a 90°
v jedné roviné
2 oblouky & 90°

tfidimenzionalni zména sméru

Uzaviraci ventil

——12xD —] %SXDJ ——15xD *SXDJ

12xD 5xD
15xD 5xD
15xD 5xD
15xD 5xD
20xD 5xD
35xD 5xD
45 x D 5xD

15xD — 5xD —

15XD¥;*5XD

UPOZORNENIi | Odchylné vysledky méreni
—— 45xD g 5xD —

Uvedeny jsou vzdy Zddouci minimalni hodnoty ve
zjednodueném zobrazeni. Pokud neni mozné dodrZet uvedené
vyrovnavaci trasy, musi se pocitat se zvySenymi az vyraznymi

odchylkami vysledkd méfent.

METPOINT® SF53
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Navod k instalaci a obsluze Ccz

3.1.3. Natoceni skfiné

V pfipadé zmény sméru proudéni |ze sk¥in povolenim 4 zavitovych kolikl s vnitfnim Sestihranem 1,5 mm natocit do pozadované
polohy. Potom zavitové koliky zase ru¢né zasroubuijte.

RTINS L

UPOZORNENI | Maze dojit k poskozeni

Musi byt zajisténo, aby byla jeSté zastrcena pfipojovaci vedeni a bylo sprdvné zabudovano té&snéni.
/ « Senzor poté vyrovnejte pomUckou pro vyrovnani ve sméru proudéni.

18 METPOINT® SF53
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3.2. Postup montaze

Montaz senzoru se provadi kulovym kohoutem %, DN 15, prichod min. @ 15 mm.

Montdz se provadi nasazenim priichoziho Sroubeni s o-krouzkem (G% zavit, SW 32) do propojovaciho hrdla. Musi byt zajisténo, aby
byla instalace tlakotésna.

Nasledné musi byt hlava senzoru vloZena do stfedu trubky a vyrovnana nalezité vici sméru proudéni. PomUcku p¥i tom nabizi
vygravirovana hloubkova stupnice na trubce sondy, Sipky sméru proudéni a pomdcka pro vyrovnani. Po vyrovnéni senzoru se
utdhne upinaci pouzdro krouticim momentem 20 - 30 Nm (SW 27).

Pri tlakotésném utaZeni priichoziho Sroubenfi a upinaciho pouzdra se nesmi vyrovnani senzoru prenastavovat. V opacném pripadé
je nutné znovu zkontrolovat hloubku nastaveni a vyrovnani a pripadné upravit.
Uhlova odchylka nesmi byt ve vztahu k idedIni pozici v&tsi nez + 2°. Jinak je tfeba po¢itat se ztratami co do presnosti mérent.

Vestavnd hloubka =x +y
dA = vnéjsi primér
x=dA

2

Pojistny krouzek

Od hodnoty provozniho tlaku >10 bar je nutno pouzivat vysokotlakou pojistku (¢. vyr. 4025892).
Ta umoziiuje montaz pod tlakem a bezpec¢né upevnéni senzoru na méfici misto.

UPOZORNENI Dalsi informace

J Dal3i informace o montaZi vysokotlaké pojistky naleznete v prislusném navodu k instalaci a obsluze.
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4. Elektricka instalace

4.1. Schémata pola konektoru

Schéma péli konektoru A, M12 x 1, 5p6lovy, s kédem A (dle EN 61076-2-101)

Schéma polh zastrcky
Pohled ze strany senzoru

Schéma polG zastreky
Pohled ze strany zditky

Schéma polG zastreky
Pohled ze strany Sroubu

20 ; O3
O
10 04

Schéma péli konektoru B, M12 x 1, 5pélovy, s kédem A (dle EN 61076-2-101)

Schéma poll zastreky
Pohled ze strany senzoru

Schéma poll zastreky
Pohled ze strany zditky

Schéma poll zéstreky
Pohled ze strany Sroubu

20 ; O3
o
10 D4
4.2. Moznosti napojeni
4.2.1. Obousmérny systém BUS RS485
Napojenf pres pfipojnou vidlici A.
Schéma napojeni zafizeni METPOINT® SF53
1 +U
% - A o+U
L [\ \Y
2 g
s \%
o
o RS485
|_
= MODBUS
O
o
1L -U
= RS485 -V \ o-U,
I
Obsazeni PIN senzoru Funkce Barva vodice
PIN-1 +U, Kladna (+) pfipojka napdjent hnéda
PIN-2 Bus A (+) Neinvertovany signal (+) rozhrani RS485 bild
PIN-3 -U, Zapornd (-) pfipojka napajenf modra
PIN-4 Bus B (-) Invertovany signal (-) rozhrani RS485 cerna

METPOINT® SF53
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4.2.2. Proudovy vystup 4 ... 20 mA tfivodic

Napojeni pres pfipojnou vidlici A.
Schéma napojeni zafizeni METPOINT® SF53

§ ———-—) / \ oF J
L \ Rp
a Gy 5+l / |+ - Uy
s ouT )
5 ——) i / o=
o l \J
e | | 4..20 mA
p 3 - Uy \ )
O - \
o
L 2 =
= 4...20mA |—=m
Obsazeni PIN senzoru Funkce Barva vodice

PIN-1 +U, Kladnd (+) pfipojka napéjenf hnéda

PIN-2 neobsazeno bila

PIN-3 -U, Zaporna (-) pfipojka napdjeni modrd

PIN-4 neobsazeno cernd

PIN-5 +lour Proudovy vystup Sedd

4.2.3. Mbus

Napojeni pres pfipojnou vidlici B.

Schéma napojeni zafizeni METPOINT® SF53

1 +U
§ ———) v //\\ O+ UV
s g
n V 4 [
% ——) { ! O
. |
e | MBus
z 5 (I
= D) O
o — ]
o 3 -U (.
= MBus -V \_J o-U,
Y

Obsazeni PIN senzoru Funkce Barva vodice
PIN-1 neobsazeno hnéda
PIN-2 neobsazeno bila
PIN-3 neobsazeno modrd
PIN-4 MBus MBus cernd
PIN-5 MBus MBus Sedd

METPOINT® SF53
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4.2.4. Galvanicky izolovany impulzni vystup

Napojeni pres pfipojnou vidlici B.

Schéma napojeni zafizeni METPOINT® SF53

1 _+Uy
§ =) O+ UV
L
n qV 4 [
% ) # ¥ ]
L
® | | Impuls
= 5 |
Z L )
) - [
= |\
1] 3 -U
< Impuls -V o-U,
Obsazeni PIN senzoru Funkce Barva vodice
PIN-1 neobsazeno hnéda
PIN-2 neobsazeno bila
PIN-3 neobsazeno modra
PIN-4 Impulz Galvanicky izolovany impulz cerna
PIN-5 Impulz Galvanicky izolovany impulz Seda

METPOINT® SF53



(o4 Néavod k instalaci a obsluze

4.3. PFipojeni k zaznamovému zafizeni METPOINT® BDL

4.3.1. Obousmérny systém BUS RS485

Napojenf pres pfipojnou vidlici A.

Schéma napojeni zafizeni METPOINT® SF53 a METPOINT® BDL

2 + A ~ 1
E 5 JAN WHITE .
% q o 8
v 4 _-B P S8
= > P BLACK 2 o
LI_ 1 1 l_
e . 5|2
Z 1 +Uy {  BROWN 6|9
o) I ] =
o Voo 7 u§J
— Vo
W |/ RS485 S Yv L) BLE 8
Y 29
Obsazeni PIN senzoru Funkce Barva vodice Obsazeni PIN BDL
PIN-1 +U, Kladna (+) pfipojka napdjent hnédd PIN-7 +U,
PIN-2 Bus A (+) Neinvertovany signal (+) rozhrani RS485 bila PIN-1 (+) A / RS485
PIN-4 Bus B (-) Invertovany signal (-) rozhrani RS485 cerna PIN-2 (-) B/ RS485
PIN-3 -U, Zaporna (-) pfipojka napajeni modra PIN-8 -U,
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4.3.2. Proudovy vystup 4 ... 20 mA tFivodic

Napojeni pres pfipojnou vidlici A.
Schéma napojeni zafizeni METPOINT® SF53 a METPOINT® BDL

9 1 8 + Uy BROWN 12

L / \

s [ o
\% ! i 3| m

s 5 _+loyt { ', GREY

i - '; ' > 4 | &

£ v 5 | Z

= 3 -Uy Vo BLUE el

6 L N //l E

o | hil Tls

Ll 2 - 8

S 4..20mA |—=m 9

Obsazeni PIN senzoru Funkce Barva vodice Obsazeni PIN BDL
PIN-1 +U, Kladnd (+) pfipojka napéjenf hnéda PIN-7 +U,
PIN-5 +lour Proudovy vystup Sedd PIN-4 Analo(g-'-(;vy IN
PIN-3 -U, Zaporna (-) pfipojka napdjeni modra PIN-8 -U,
PIN-2 neobsazeno bild
PIN-4 neobsazeno ¢erna

4.3.3. Galvanicky izolovany impulzni vystup

Napojeni pres pfipojnou vidlici B.
Schéma napojeni zafizeni METPOINT® SF53 a METPOINT® BDL

b 1 +U ~ 1

5 5 "YUy BROWN 04Uy 1

= qv 4 BLACK 3| @

™ - — 4 | &

Z
® 5 | £
E o
5 R

% > GREY —— 6| &

a Vo 7|4

= 3 _-u Vo 8

w Impuls v BLUE \

s p ———) — o - UV 9

R =4,7kQ
Obsazeni PIN senzoru Funkce Barva vodice Obsazeni PIN BDL

PIN-1 +U, Kladna (+) pfipojka napéjent hnéda
PIN-4 Impulz Impulz ternd PIN-4 A”a"’(ﬁ‘;vy IN
PIN-5 Impulz Impulz Seda PIN-7 +U,
PIN-3 -U, Zaporna (-) pfipojka napéjent modra
PIN-2 neobsazeno bild
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4.4. Pripojeni k zaznamovému zafizeni METPOINT® BDL compact

4.4.1. Obousmérny systém BUS RS485

Napojenf pres pfipojnou vidlici A.

Schéma napojeni zafizeni METPOINT® SF53 a METPOINT® BDL compact (digitalni panel)

1 + U 7N 1
% D \ VAN BROWN >
L . @)
(7)) q / \ 3 m ko)
= 8 _-Uy | | BLE £ oS
T - 41z gx_?
® 5/0¢c8
= g 85
2 + oD
% D A | .' WHITE 6 =°a
a [ 7|2
[ \ |
4 _ Vo
U§J RS485 |” =B BLACK 8
ad
Obsazeni PIN senzoru Funkce Barva vodice elrAL Lt
compact
PIN-1 +U, Kladna (+) pfipojka napdjent hnédd PIN-1 +U,
PIN-3 -U, Zapornd (-) pfipojka napajenf modra PIN-2 -U,
PIN-2 +A Neinvertovany signal (+) rozhrani RS485 bila PIN-7 (+) RS485 (A)
PIN-4 -B Invertovany signal (-) rozhrani RS485 cerna PIN-8 (-) RS485 (B)
PIN-5 neobsazeno Seda

4.4.2. Proudovy vystup 4 ... 20 mA tfivodic

Napojeni pres pfipojnou vidlici A.

Schéma napojeni zafizeni METPOINT® SF53 a METPOINT® BDL compact (analogovy panel)

1 +U - BROWN 1

% - 5

LL / \

= qV 3 -Uy ‘: BLUE 1 @ B

1 ——) 4 : 4 | e B ®

i ’ a | E g o

2 | / 5225

= 5  +lgyr Vo GREY 61952

o) N ~ © c

o I I 7 LIEJ <

= =

L 2 8

S|/ 4.20mA | —== 9

Obsazeni PIN senzoru Funkce Barva vodice L AL
compact

PIN-1 +U, Kladna (+) pfipojka napéjent hnéda PIN-1 +U,
PIN-3 -U, Zaporna (-) pfipojka napdjeni modra PIN-2 -U,
PIN-5 +lour Proudovy vystup Sedd PIN-5 ()1
PIN-2 neobsazeno bila
PIN-4 neobsazeno cernd

METPOINT® SF53
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4.4.3. Galvanicky izolovany impulzni vystup

Napojeni pres pfipojnou vidlici B.

Schéma napojeni zafizeni METPOINT® SF53 a METPOINT® BDL compact (analogovy panel)

1 +U -~ 1

% ST BROWN Ay

[ [ v 2 _

n qv . 3.9 5

s 4 BLACK | | oL E

— ——— 4 ® § ®©

TR o e]

® 5 =z Q%

- R I<e)

5 GREY Q62

< ——") : ] 6 & o g

= 3 _-u Lo 8

lw Impuls S -v  BLUE o-Uy 5

1
Obsazeni PIN senzoru Funkce Barva vodice RN MR
compact

PIN-1 +U, Kladna (+) pfipojka napéjent hnéda
PIN-4 Impulz Impulz cernad PIN-1 +U,
PIN-5 Impulz Impulz Sedd PIN-8 (+)V-PT
PIN-3 -U, Zapornd (-) pfipojka napajenf modra
PIN-2 neobsazeno bila

4.5. Zavérecné terminovani pro Modbus

PouZzije-li se METPOINT® FLM na konci systému Modbus, je vyZadovano zavére¢né terminovani. U senzoru je namontovéno interné
pfipojitelné terminovani. K tomu je nutno povolit horni 2 zavitové koliky sk¥iné, zvednout viko a spinac DIP (1) nastavit na ON. P¥i
nasledném sestaveni dbejte na spravné usazeni tésnéni skiiné.
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5. Uvedeni do provozu

Pro uvedeni zafizeni METPOINT® FLM do provozu pfipojte p¥ivod napéti a provedte nastaveni senzoru tak, jak je popséno v
kapitole ,,Nastaveni senzoru“ na strané 28. Potom pomalu natlakujte potrubni vedeni.

6. Provoz a konfigurace

Pfi pfipojeném zdroji napéti zacne zafizeni METPOINT® FLM s inicializaci a potom se pfepne do hlavni nabidky.

Nabidka se ovlada dvéma kapacitnimi ovladacimi tlacitky:

(A) @

>»>UP<«< >>ENTER<«<

6.1. Zobrazeni pfi provozu

Compressed Air

CAL zobrazuje kalibraci:

Po uplynuti 15 mésicl se prostiednictvim CAL na displeji
signalizuje potfeba provedeni kalibrace. Toto zobrazeni neméd
vliv na namérené hodnoty. Méfici signal se vydava i nadéle.
Casovy interval Ize ve vyrobnim zavodé na prani zakaznika
Gasart / upravit.

Statusmeldung -~

} }
HW-Version Modbus ID
SW-Version Seiten Nr.

Na strany 2 - 5 se prepnete tlacitkem >>UP««.

Comprassed Air Average Min Max Average Min Max
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6.2. Nabidka pro nastaveni

Z hlavni nabidky se stisknutim tlacitka >>ENTER<< dostanete do nabidky pro nastaveni.
Pristup do nabidky pro nastavenf je chrdnén heslem.

Heslo pfi dodani zbozi: 0000 (4 x nula).

Enter Password Heslo je mozné v pfipadé potfeby zménit prostirednictvim
(4 Digits) :

Pro vybér a zménu hodnot pouZzijte tlacitko >>UP««<.

(a)

Potvrzeni vybéru nebo zména hodnot se provadi stisknutim
tla¢itka >>ENTER<«<.

Sensor Setup 4 -20mA |
ModBus Setup Network Setup
Pulse/Alarm
User Setup Info |
Advanced

6.3. Nastavenisenzoru

Diameter 53.1 mm
k)
Total Counter 0.00m Zmény nastaveni provedete tak, Ze vyberete bod nabidky
tlacitkem >>UP<< a potom potvrdite tlacitkem >>ENTER««.
ZP Adjust o
Units

e e

28 METPOINT® SF53



(o4 Néavod k instalaci a obsluze

6.3.1. Zadani vnitfniho priméru trubky

Setup — Sensor Setup — Diameter

Unit Diameter

Zmény, napt. zménu jednotky, provedete tak, Ze vyberete tla-

| | | . ¢itkem >>UP<«< pole ,Jednotka/Einheit* a potom potvrdite vybér
tlacitkem >>ENTER<«.

Vyberte pozadovanou jednotku tla¢itkem >>UP<«< a potvrdte
Tl cancel dvojim stisknutim tla¢itka >>ENTER<«<.

Diameter

|_ Ii Tlacitkem >>UP<< vyberte hodnotu, kterd se ma zménit, a po-
.laa 1_ : tvrdte tlacitkem >>ENTER««.

Pozadovanou hodnotu nastavte tla¢itkem >>UP<< a vloZeny tdaj
potvrdte tlacitkem >>ENTER««<.

CLR| _OK | Cancel

6.3.2. Zadani / zména stavu pocitadla spotieby

Setup — Sensor Setup — Total Counter

Unit Consumption Zmény, napt. zménu jednotky, provedete tak, Ze vyberete tla-

¢itkem >>UP«< pole ,Jednotka/Einheit" a potom potvrdite vybér
“ tlaCitkem >>ENTER««.
I r _. ! | " | I L Vyberte pozadovanou jednotku tlacitkem >>UP<< a potvrdte
| Ii h Ii dvojim stisknutim tlacitka >>ENTER««.

Back |

Consumption

Tla¢itkem >>UP<< vyberte hodnotu, kterd se ma zménit, a po-
I..lllllla 1 tvrdte tla¢itkem >>ENTER«<.

PoZadovanou hodnotu nastavte tla¢itkem >>UP<< a vloZeny tdaj
potvrdte tlacitkem >>ENTER««<.

UPOZORNENIi | Stav pocitadla

Stav pocitadla se pfi dosazeni hodnoty 1000000000 m? nastavi zase zpét na nulu.
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6.3.3. Definice jednotek pro spotfebu, proudéni, teplotu a tlak

Setup — Sensor Setup — Units

saE UI'IiI.'S- e

Zmény, napt. zménu jednotky, provedete tak, Ze vyberete tla-
¢itkem >>UP««< pole ,Jednotka/Einheit” a potom potvrdite vybér
tlacitkem >>ENTER««.

Pokud nelze pocet jednotek zobrazit na jedné strance, prejde se
pres pole <" na nasledujici stranku.

Unit Tﬁmpcraturl:- | Unit Pressure
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6.3.4. Nastaveni referenc¢nich podminek

Setup — Sensor Setup — Ext. Setup

** Extended Setup =

e

Setup — Sensor Setup — Ext. Setup — Ref.Pres

iR

Ref. Pressure

| [t]olojo fofo mbar

Setup — Sensor Setup — Ext. Setup — Ref.Temp

—

o

Ref. Temperature

| f2lo.jo °c |

Setup — Sensor Setup — Ext. Setup — Filtertime

Filtergrade

| R2lojo

anh|

Zde se provadi nastaveni referencnich podminek.

Zmeény referencnich podminek provedete tak, Ze vyberete
tlacitkem >>UP«< pole ,Jednotka/Einheit* a potom potvrdite
vybér tlacitkem >>ENTER««<.

Vyberte poZadovanou jednotku tla¢itkem >>UP<«< a potvrdte
dvojim stisknutim tlacitka >>ENTER«<.

Zde se provddi nastaveni referen¢ni teploty.

Pod bodem ,Filtertime* a zaddnim pfislusného ,Stupné filtru“
|ze stanovit tlumeni.
Zadavat Ize hodnoty 0 az 10000 v [ms].

METPOINT® SF53
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6.3.5. Nastaveni nulového bodu a potlaceni plizivého mnozstvi

Setup — Sensor Setup — ZP Adjust

= Zero Polnt Sotup ***

Setup — Sensor Setup — ZP Adjust — ZeroPnt

Zero Point

[ ] fotlolo

I—__ Back |

Setup — Sensor Setup — ZP Adjust — CutOf

LowFlow Cut off

| | ] Jo-lofo

Setup — Sensor Setup — ZP Adjust — Reset

=+ Zero Polnt Sotup **

Zde se provadi nastaveni nulového bodu a potlaceni plizivého
mnozstvi.

Ukazuje-li senzor v zabudovaném stavu bez pritoku jiz hodnotu
pritoku > 0 m3/h, Ize tady nastavit nulovy bod charakteristiky.

Zadany udaj Ize vrétit zpét pomoci,CLR".
Zpét se Ize dostat pres pole ,,Back".

Potlaceni plizivého mnoZstvi se pouzije pro zobrazeni hodnot
spotfeby pod definovanou hodnotou ,,LowFlow Cut off“ jako 0
m*/h a proto, aby se tyto hodnoty nepficitaly ke stavu pocitadla
spotreby.

Zadany udaj lze vratit zpét pomoci ,,CLR".
Zpét se Ize dostat pres pole ,Back".

»Reset” slouzi k nastaveni provedenych nastaveni zpét na
nulovy bod nebo k obnoveni vychoziho stavu potlacenf plizivého
mnozstvi.

Zpét se Ize dostat pres pole ,Back".
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6.4. Nastaveni Modbus

Tepelny hmotnostni pritokomér METPOINT® FLM je vybaven rozhranim RS 485 (Modbus RTU). Pfed uvedenim senzoru do
provozu se musi nastavit komunika¢ni parametry

*  Modbus ID, Pfenosova rychlost, Parita a Zavérny bit,

aby bylo mozné komunikovat s ModBusem Master.

Setup — ModBus Setup

*** ModBus Setup ***

Nastaveni se ukladaji pomoci pole ,Save*“.
»Set to Default slouzi k obnoveni tovarniho nastaveni.

Standardni tovarni nastaveni:

Modbus ID: 1

Prenosova rychlost: 19200
Zavérny bit: 1
Parita: suda (even)
Pozor:

PouZije-li se senzor na konci systému Modbus, je nutné zavérecné terminovani. Dal$i informace k tomu viz kapitola ,,4.5. Zavérecné
terminovani pro Modbus* na strané 26
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6.4.1. Nastaveni Modbus (2001 ...2005)

Registr Adresa Vychozi <
Modbus registru nastaveni Jednotka/Poznamka
2001 2000 2 Ulntlé Modbus ID 1 R/W Modbus ID 1...247

0=1200
1=2400
Pfenosova 2 =4800
2002 2001 2 Ulntl6 rychlost 4 R/W 329600
4=19200
5=38400
0 = Zadna parita (none)
2003 2002 2 Ulntlé Parita 1 R/W 1 =sudd parita (even)
2 =licha parita (odd)
Pocet 0=1zavérny bit
2004 2003 2 Ulnt16 zavérnych bitd RIW 1=2 zavérné bity

O0xABCD = Big Endian

2005 2004 2 Ulntl6 Word Order OxABCD R/W 0xCDAB = Middle Endian

6.4.2. Registr hodnot (1001 ...1500)

Typ dat

Modbus registru P registru

Registr Adresa . Implicitni |  Cist/ Drzeni
14

1101 1100 4 Obéh Pritok v m3/h R X
1109 1108 4 Obéh Pratok v Nm3/h R X
1117 1116 4 Obéh Pritok v m3/min R X
1125 1124 4 Obéh Pritok v Nm3/min R X
1133 1132 4 Obéh Pratok v Itr/h R X
1141 1140 4 Obéh Pritok v Nltr/h R X
1149 1148 4 Obéh Pratok v Itr/min R X
1157 1156 4 Obéh Pratok v Nltr/min R X
1165 1164 4 Obéh Pratok v Itr/s R X
1173 1172 4 Obéh Pritok v Nltr/s R X
1181 1180 4 Obéh Pratok v cfm R X
1189 1188 4 Obéh Pritok v Ncfm R X
1197 1196 4 Obéh Priitok v kg/h R X
1205 1204 4 Obéh Pratok v kg/min R X
1213 1212 4 Obéh Pratok v kg/s R X
1221 1220 4 Obéh Pritok v kW R X
1269 1268 4 UlInt32 Spotfeba m* pred desetinnou ¢arkou X R X
1275 1274 4 Ulnt32 Spotfeba Nm? pred desetinnou ¢arkou X R X
1281 1280 4 Ulnt32 Spotreba Itr before comma X R X
1287 1286 4 UlInt32 Spotreba Nltr before comma X R X
1293 1292 4 Ulint32 Spotfeba cf before comma X R X
1299 1298 4 Ulint32 Spotieba Ncf before comma X R X
1305 1304 4 Uint32 Spotieba kg before comma X R X
1311 1310 4 Ulnt32 Spotieba kWh before comma X R X
1347 1346 4 Obéh Rychlost m/s R X
1355 1354 4 Obéh Rychlost Nm/s R X
1363 1362 4 Obéh Rychlost Ft/min R X
1371 1370 4 Obéh Rychlost NFt/min R X
1419 1418 4 Obéh Teplota plynu °C R X
1427 1426 4 Obéh Teplota plynu °F R X
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6.5. Pulz /alarm

Galvanicky oddéleny impulzni vystup lze pouzit jako pulzni nebo alarmovy vystup.

Alarm
Unit: °c
Value 20.0
Hyst. 5.0
Hi-Lim.
OK | cancol|
Unit: m*
Value 01
Polarity pos.
Pls per second at
max Speed: 0 Back

6.5.1. Impulznivystup

Pro alarmovy vystup Ize vybirat z nasledujicich jednotek:
e kg/min, cfm, I/s, m3/h, m/s, °F, °C, kg/s

Prostfednictvim ,Value“ (hodnota) se nastavuje hodnota alarmu a
prostfednictvim ,Hyst.“ se nastavuje pozadovand hystereze.

Hi-Lim: vy3si neZ hodnota
Lo-Lim: niZ3i neZ hodnota

Pro pulzni vystup lze vybirat z nasledujicich jednotek:
e kg,cd I m?

Prostfednictvim ,Value" se definuje pulzni valence (0.1, 1, 10, 100) a
prostfednictvim ,Polarity“ se definuje spinaci stav (pozice =0 — 1, neg.=1 — 0).

pos neg

offen

Vyslat Ize max. 50 impulzl za 1 sekundu. Impulzy se vysilaji se zpoZzdénim 1 sekundy.

Pulzni valence [m3/h] [m3/min] [I/min]
0.1 Itr / pulz 18 300
1ltr / pulz 180 3000

0,1 m?/ pulz 18000 300 300000

1m?/ pulz 180000 3000 3000000

Tabulka 1: Maximalni mnoZstvi pratoku na jeden impulzni vystup

UPOZORNENI

DulezZité informace

y

Zadané hodnoty pulzni valence, které neumoznuji zobrazeni vysilané hodnoty rozsahu méfeni, nebudou
povoleny. Zadané hodnoty budou zamitnuty a zobrazi se chybové hlaseni.

METPOINT® SF53
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6.6. Nastaveni uZivatele

Setup — User Setup

= User3et™

I
112|3]4|5]6]|7]8]9]0]
__OK_| CANCEL

6.7. Advanced

Setup — Advanced

™ Advanced Settings ***

V Nastaveni uZivatele je mozné zménit heslo, nastavit jas displeje a natocit
zobrazeni displeje.

Pfi zaddni nového hesla se musi heslo zadat dvakrat.

Pomoci pole ,Factory Reset“ se zafizeni METPOINT® FLM vrati do tovarniho
nastaveni.

36
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6.8. 4...20mA

Setup — 4-20mA

*** 4 -20mA Settings ***

Zde se provadéji nastaveni pro 4 ... 20 mA.

Setup — 4-20 mA — Channel 1

" 4-20mACH1"™

V prvnim poli Ize nastavit tyto namérené hodnoty:
e Flow = objemovy pritok

e Velocity = rychlost

«  Temperature = teplota

e unused = deaktivace kandlu

Unit Flow

Tento screenshot ukazuje nastavitelné jednotky objemového pritoku.
Prostfednictvim pole ,<<“ se Ize dostat na dalsi stranku.

* 4.20mACH1™ “ o . o . )
Skalovani 4 ... 20 mA je mozné Skdlovat automaticky pomoci ,AutoRange = on“

nebo ru¢né pomoci ,AutoRange = off*.

Je-li nastaveno ,AutoRange = on*, vypocita senzor na zékladé nastaveného
praméru trubky maximalni rozsah méfeny platny pro tento senzor a k nému
nalezejici referenni podminky.

Prostfednictvim ,Scale 4mA*“ a ,Scale 20mA* Ize nastavit Skalovani vystupu.
(podminka: ,,AutoRange = off)

4mA Scale Low

0.olo

20mA Scale High

o oo

Zde se stanovuje skalovanf
analogového vystupu 4 mA a 20 mA.
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Setup —» 4 -20 mA — Error Current

channel 1 | Flow Zde se urcuje, co se vysle v prlpa(lje ch),/by na analogovém vystupu.
e 2 mA =chyba senzoru / systémova chyba

unused « 22 mA = chyba senzoru / systémovd chyba

e None = vystup podle Namur (3,8 mA ... 20,5 mA)

22mA <4mA az 3,8 mA podkroceni rozsahu

> 20 mA az 20,5 mA prekroceni rozsahu

ﬂl Zmény se provadéji tlacitkem >>ENTER«<.

6.9. Informace

Setup — Info

Sarial Ho. 12714567890

|;.m='1mma Detallsl

MUTI:" 15T 18

’:..m  2Tmis Eo0mm Zde se zobrazuji informace o zafizenf.
Max Teme: 1000 °C

mwm 2d 21h 28m 128
n: 23,8V Temp: 16,8

__Cotions | IR

Pod Detaily si Ize prohlédnout kalibracni podminky.

6.10. MBus

6.10.1. Tovarni komunikaéni nastaveni

Primary Adress*: 1

ID: Sériové Cislo senzoru
Pfenosova rychlost*: 2400
Médium*: Plyn

6.10.2. Hodnoty pfenosu

hodnota 1 s [jednotkou]*: prdtok v m3/h

hodnota 2 s [jednotkou]*: spotfeba [m?]

hodnota 3 s [jednotkou]*: rychlost proudé&ni [m/s]
hodnota 4 s [jednotkou]*: teplota plynu [°C]

* VSechny hodnoty je moZné na prani zakaznika pfednastavit nebo zménit.
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7. Nahradni dily a pfisluSenstvi

Nésledujici tabulka uvadr pfislusenstvi zdznamového zafizeni METPOINT® FLM.
Oznaceni Vyobrazeni

Napdjeci zdroj s ptipojnou vidlici A
— 4032115

Vysokotlaka pojistka
— 4025892

8. Udrzba a opravy

Senzorovou hlavu je nutné pravidelné kontrolovat, jestli neni znecisténa, a v pfipadé potreby ji vycistit. Vinou usazovéani necistot,
prachu nebo oleje na senzorovém prvku vznika odchylka namérenych hodnot.

Tuto kontrolu doporucujeme provadét jednou roc¢né, v piipadé silného znecisténi stlaceného vzduchu se tento interval kontrol
zkracuje.

9. Cisténi senzorové hlavy

Senzorovou hlavu je mozné opatrnym vychylenim vycistit teplou vodou s pfiddnim malého mnozstvi Cisticiho prostredku.
Mechanické plsobeni na senzor (napft. houbic¢kou nebo kartackem) mize vést k jeho poskozenti. Jsou-li necistoty az moc silné,
nezbyva, nez nechat provést kontrolu a tdrzbu vyrobcem.

10. Rekalibrace

Pokud nejsou zdkaznikem stanovena 7ddna pravidla, doporu¢ujeme pro kalibraci interval 12 mésicQ. Zafizeni METPOINT® FLM je
nutné zaslat ke kalibraci spole¢nosti BEKO TECHNOLOGIES GmbH.

11. Ukazatel LED

Na horni strané sk¥iné zafizeni METPOINT® FLM se nachézi kontrolka LED k zobrazeni okamZiku kalibrace. Po uplynuti 15 mésic(
se blikanim signalizuje potfeba provedeni rekalibrace. Blikani kontrolky LED nemd vliv na namérené hodnoty. MéFici signal se
vyddva i nadale.

Casovy interval Ize ve vyrobnim zavodé na prani zakaznika upravit.
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12. Prohlaseni o shodé

BEKO TECHNOLOGIES GMBH
Im Taubental 7
41468 Neuss, GERMANY

Tel: +49 2131 988-0 é
www.beko-technologies.com BEKO

EU-Konformitatserklarung

Wir erklaren hiermit, dass die nachfolgend bezeichneten Produkte den Anforderungen der einschlagigen
Richtlinien und technischen Normen entsprechen. Diese Erklarung bezieht sich nur auf die Produkte in dem
Zustand, in dem sie von uns in Verkehr gebracht wurden. Nicht vom Hersteller angebrachte Teile und/oder
nachtraglich vorgenommene Eingriffe bleiben unbericksichtigt.

Produktbezeichnung: METPOINT® FLM

Typ: SF53 und SF13

Spannungsversorgung: 18 ... 36 VDC

IP-Schutzart IP65

Max. Betriebsdruck: 16 bar(g)

Min. / Max. Betriebstemperatur: -30°C / +80°C

Datenblatt: DB_FLM-0916-FP-A

Produktbeschreibung und Funktion: Thermischer Massen-Durchflussmesser fur Druckluft

Druckgerite-Richtlinie 2014/68/EU )

Die Produkte fallen in keine Druckgeratekategorie und sind gemaR Artikel 4 Absatz 3 in Ubereinstimmung mit
der in den Mitgliedstaaten geltenden guten Ingenieurspraxis ausgelegt und werden dieser entsprechend
hergestellt.

EMV-Richtlinie 2014/30/EU
Angewandte harmonisierte Normen: EN 61326-1:2013, EN 61326-2-3:2013

ROHS lI-Richtlinie 2011/65/EU
Die Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher
Stoffe in Elektro- und Elektronikgeraten werden erfulit.

Die Produkte sind mit dem abgebildeten Zeichen gekennzeichnet:

g

Die alleinige Verantwortung fur die Ausstellung dieser Konformitatserklarung tragt der Hersteller.

Neuss, 27.03.2017 Unterzeichnet fur und im Namen von:
BEKO TECHNOLOGIES BH
By K j///’

i.V. Christian Riedel
Leiter Qualitdtsmanagement International

CE_FLM-896-0317-FP-A
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BEKO TECHNOLOGIES GMBH
Im Taubental 7 3
41468 Neuss, NEMECKO

Tel.: +49 2131 988-0 %
www.beko-technologies.com BEKO

ES prohlaseni o shodeé

Prohlasujeme timto, Ze nize oznacené vyrobky odpovidaji pozadavkim pfislusnych smémic a technickych
norem. Toto prohlaseni se vztahuje pouze na vyrobky ve stavu, v jakém jsme je uvedli na trh. Casti, které
vyrobce nepfilozil, a/nebo dodate¢né provedené zasahy nejsou zohlednény.

Oznaceni vyrobku: METPOINT® FLM

Typ: SF53 a SF13

Napajeci zdroj: 18 ... 36 VDC

IP tfida ochrany IP65

Max. provozni tlak: 16 bar (g)

Min. / Max. provozni teplota: -30°C / +80°C

Datovy doklad: DB_FLM-0916-FP-A

Popis produktu a funkce: Tepelny hmotnostni pritokomér pro stlateny vzduch

Smeérnice pro tlakové pristroje 2014/68/ES
Produkty nespadaji do zadné kategorie tlakového zafizeni a jsou vykladany dle ¢lanku 4, odstavce 3 v
souladu s dobrou inzenyrskou praxi platnou v ¢lenskych zemich a jsou vyrabény v souladu s touto praxi.

Smérnice pro EMK 2014/30/EU
Pouzité harmonizované normy EN 61326-1:2013, EN 61326-2-3:2013

Smérnice o omezeni pouzivani nékterych nebezpeénych latek v elektrickych a elektronickych
zarizenich 2011/65/EU (RoHS II)

Predpisy smérnice 2011/65/EU o omezeni pouzivani nékterych nebezpecnych latek v elektrickych a
elektronickych zafizenich byly spinény.

Produkty jsou oznaceny zobrazenym symbolem:

C€

Vyhradni odpovédnost za vystaveni tohoto prohlaseni o shodé nese vyrobce.

Neuss, 25.10.2016 Podepsano za a jménem:
BEKO TECHNOLOGIES GMBH

v.z. Christian Riedel
vedouci Quality Management International

CE_FLM-896-0916-FP-A
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BEKO TECHNOLOGIES GmbH

Im Taubental 7

D - 41468 Neuss

Tel. +49 2131988 0

Fax +49 2131 988 900
info@beko-technologies.com
service-eu@beko-technologies.com

BEKO TECHNOLOGIES LTD.

Unit 11-12 Moons Park

Burnt Meadow Road

North Moons Moat

Redditch, Worcs, B98 9PA
Tel. +44 1527 575778
info@beko-technologies.co.uk

BEKO TECHNOLOGIES S.a.r.l.

Zone Industrielle

1 Rue des Fréres Rémy

F - 57200 Sarreguemines

Tél. +33 387 283 800
info@beko-technologies.fr
service@beko-technologies.fr

DE GB FR

BEKO TECHNOLOGIES B.V. BEKO TECHNOLOGIES BEKO TECHNOLOGIES s.r.o.
(Shanghai) Co. Ltd.
Veenen 12 o Na Pankraci 58
NL - 4703 RB Roosendaal Rm.715 Building C, VANTONE Center CZ - 140 00 Praha 4
Tel. +31 165 320 300 No.333 Suhong Rd.Minhang District Tel. +42024 1414717 /
benelux@beko-technologies.com 201106 Shanghai +42024 1409 333
service-bnl@beko-technologies.com Tel. +86 (21) 50815885 info@beko-technologies.cz
info.cn@beko-technologies.cn

NL servicel@beko.cn CN cz
BEKO Tecnolégica Espaiia S.L. BEKO TECHNOLOGIES LIMITED BEKO TECHNOLOGIES INDIA Pvt. Ltd.
Torruella i Urpina 37-42, nave 6 Room 2608B, Skyline Tower, Plot No.43/1 CIEEP Gandhi Nagar
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